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ABSTRAK

Pada masa krisis seperti sekarang ini PT PLN (Persero) membutuhkan efisiensi dan 

optimalisasi operasi baik dari segi biaya maupun operasional sistem pembangkitan untuk 

menjaga kontinuitas suplai daya listrik kepada konsumen dan kelanjutan operasional unit 

pembangkitan itu sendiri. Maka dibutuhkan inovasi-inovasi maupun modifikasi untuk 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan kapasitas operasi unit pembangkitan daya. 

Dalam operasinya, suatu unit pembangkitan daya diharapkan juga menggunakan ejektor 

untuk meminimalkan penggunaan daya pada pompa misalnya untuk injeksi kimia atau 

proses pemindahan fluida lainnya. Hal ini memunculkan minat penulis untuk 

memanfaatkan ejektor sebagai pengganti pompa aliran aksial. Pada Tugas Akhir yang 

berjudul “ANALISA MODIFIKASI SISTEM INJEKSI KIMIA PADA UNIT 

DESALINASI PLTGU SEKTOR BELAWAN” ini penulis mengaplikasikannya pada 

unit desalination plant. Penggunaan ejektor ini bertujuan untuk menginjeksikan bahan 

kimia anti foam dan anti scalant ke jalur air laut desalination plant yang selama ini 

menggunakan 4 unit pompa aliran aksial. Dengan menggunakan ejektor ini dapat 

diperoleh manfaat seperti berkurangnya penggunaan daya listrik ke desalination plant 

dan tidak ada biaya pemeliharaan selama operasinya. 
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