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ABSTRAK 
 

 
 

AVR terbukti dapat mengatasi penurunan tegangan pada terminal 

Generator akibat jatuh tegangan dalam belitan jangkar. Bagaimana fungsi AVR 

dalam Generator Set dengan sistem eksitasi tanpa sikat dan bagaimana AVR dapat 

meningkatkan kinerja Generator di analisis dalam tugas akhir ini. Pengujian beban 

nol, pengujian hubung singkat, pengujian pembebanan dengan dan tanpa AVR 

dilakukan pada Generator Set sesungguhnya untuk membuktikan konsep yang di 

paparkan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


