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ABSTRAK

Rumah Sakit Ichsan Medical Centre Bintaro dibangun untuk memenuhi kebutuhan

fasilitas kesehatan bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan daya tampung

pasien. Karena kondisi eksisting tidak memadai (hanya 1 lantai), maka rencana

pembangunan rumah sakit menjadi 7 (tujuh) lantai dan 1 (satu) besemen. Oleh

sebab itu, perlu dibuat perencanaan sistem distribusi tenaga listrik untuk memenuhi

kebutuhan energi listrik sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Untuk mendapatkan sistem distribusi listrik yang baik perlu suatu perencanaan

yang matang mengenai kebutuhan daya listrik, ukuran kabel, besarnya pengaman,

penurunan tegangan dan lain sebagainya. Pada tugas akhir ini membahas

Perencanaan Sistem Distribusi Tenaga Listrik di Gedung Rumah Sakit Ichsan

Medical Centre Bintaro.

Perhitungan total kebutuhan daya listrik pada gedung ini berdasarkan pada

perkiraan beban terpasang yang ada pada setiap lantai. Hasil perhitungan didapat

kebutuhan total beban yang terpasang sebesar 2.340.400 VA. Dari total kebutuhan

daya tersebut dikalikan demmand factor = 0,9 sehingga, 2.340.400 x 0,9 didapat

2.106.360 VA. Maka dapat ditentukan sambungan sumber daya listrik dari

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah 2.200.000 VA. Sedangkan kapasitas diesel

generator set yang digunakan adalah 2 x 1000 kVA, sesuai dengan perencanaan

sumber daya listrik cadangan ini untuk mensuplai seluruh kebutuhan daya yang ada

pada gedung Rumah Sakit Ichsan Medical Centre Bintaro. Perhitungan jatuh

tegangan pada titik terjauh yaitu dari panel PUTR ke panel PP-LIFT. Dengan arus

yang mengalir I = 210 A dan panjang penghantar l = 100 meter dengan kapasitas

penghantar sebesar 95 mm2, maka didapat jatuh tegangan pada titik terjauh yaitu

1,43%.

Kata kunci: Perencanaan Sistem Distribusi Tanaga Listrik di Gedung Rumah Sakit

Ichsan Medical Centre Bintaro.
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