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ABSTRAK 

Banyak industri saat ini memanfaatkan teknologi ICT (Information & 

Communication Technology) untuk mendapatkan value atau nilai yang lebih baik. 

Pemanfaatan teknologi ini dapat diterapkan dalam berbagai sistem aplikasi untuk 

penunjang kegiatan proses yang dapat dapat diimplementasikan, dikontrol dan 

dimonitor sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja. Andon adalah sebuah 

istilah dalam manufaktur yang mengacu pada sebuah sistem informasi yang 

ditujukan kepada management, maintenance, planner, atau pekerja lainnya akan 

adanya masalah kualitas, proses, maupun kuantitas. Seiring perkembangan 

teknologi, Andon di tuntut untuk dapat melakukan kegiatan manajemen dengan 

tiga elemen yaitu real time, data record, dan visual management. Modbus adalah 

salah satu sistem komunikasi yang dapat diimplementasikan dalam penerapan

Andon secara otomatis. Dengan memanfaatkan fitur Modbus TCP/IP yang 

terdapat pada perangkat PLC (Programable Logic Control) dapat dimungkinkan 

untuk diterapkan pada Sistem Andon. Modbus ASCII dan RTU memiliki delay 

pengiriman data hingga delay + 1 detik, sedangkan Modbus TCP/IP memiliki 

delay pengiriman data 1 μs pada jarak 10 meter kapasitas kurang dari 100byte 

dengan bandwidth 1 Gb/s menggunakan kabel Ethernet. Penggunaan Modbus 

TCP/IP pada Wireless IEEE 802.11n memiliki delay 0,0039 detik pada jarak 0 

meter dan memiliki delay 0,0043 detik pada jarak 50 meter dengan kapasitas yang 

sama.
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