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DAFTAR GAMBAR

Lokasi PT. PJB UP Muara Karang

Bangunan PT. PJB UP Muara Karang

Logo perusahaan

Struktur organisasi

Siklus brayton dalam diagram p-V dan T-S13
Siklus rankine dalam diagram p-V dan T-S
Cara kerja PLTGU

Sistem operasi PLTGU blok 2

Diagram alir GTG Muara Karang (siklus terbuka)
Aliran berlawanan (counter current flow)
Aliran searah (parallel flow / co-current)
Aliran silang (crossflow)

GT sistem pendingin tertutup di PLTGU blok 2
Sikluas kerja GT closed cooling water system
Reciprocating pump

Centrifugal pump

Centrifugal Pump

Diagram alir Preventive Maintenance

Data hasil Vibration Test Sebelum perbaikan
Standard vibration

Kunci pas ring 30

Treker bearing 2 kaki

Palu karet

Kunci C

Bearing heater

Machinery health analyzer

Rumah bearing setelah dilepas

Pengunci berang

Bearing rusak

Proses pemanasan bearing

Pemberian grease pada bearing
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Gambar 4.15 Hasil pengukuran vibration setelah pengantian bearing
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